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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO
LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES
0 [ ]
EXPEDIENTE N°: 2813 /111
ENSAYO: Aislamiento a ruido Impacto entre locales
METODO DE ENSAYO: UNE EN ISO 140-7:1999
DATOS LOCAL EMISOR DATOS LOCAL RECEPTOR
NOMBRE: Dormitorio principal NOMBRE: Dormitorio principal
DIRECCION: Artzeluz enparantza 8 DIRECCION: Artzeluz enparantza 8 1°
2°B B

POBLACION: Gorliz POBLACION: Gorliz

PROVINCIA: Bizkaia PROVINCIA: Bizkaia
FECHA EMISION INFORME 17/06/2011

D-148/2004

[TINHHd

r
>
.

i




=z7mae

INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

N° Informe: 2813/11 1

Estimados Sres:

Adjuntamos Informe de Ensayo “in situ” de nivel de presién sonora de
ruidos de impacto estandarizado L'nT medido segin Norma UNE EN
ISO 140-7:1999, y nivel estandarizado ponderado de la presién sonora de
impactos L'nT,w segin Norma UNE EN ISO 717-2: 1997/A1:

Ewisor:Dormitorio principal
Direccion:Artzelnz, enparantza 8§ 2° B
Localidad-Gorliz

Provincia:Bigkaia

Sin otro particular reciba un cordial saludo

Eneko Zubia

EL INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
EL INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.



INFORME DE ENSAYO

N° Informe: 2813/11 1

IMAE, INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO S.L.
BIZKAIA

[
Poligono Industrial Granada, Pabellon n° 10
|
| l l I l a( 48530 Ortuella (Bizkaia)
Telf.: 94 438 34 98 / Fax: 94 438 31 62

imae@imae.org.es

DATOS GENERALES DEL ENSAYO:

ENSAYO: Aislamiento de suelos a ruido de impacto

METODO DE ENSAYO: UNE EN ISO 140-7:1999
METODO DE EVALUACION: UNE EN ISO 717-2: 1997/A1

LOCAL EMISOR Nombre:Dormitorio principal
Direccion:Artzeluz enparantza 8 2° B
Localidad:Gorliz
Provincia: Bizkaia
P Contacto:Ramén Lavin
Teléfono:625448844

LOCAL RECEPTOR Nombre:Dormitorio principal
Direccién:Artzeluz enparantza 8 1° B
Localidad:Gorliz
Provincia:Bizkaia
P Contacto:Ramoén Lavin
Teléfono:625448844

CLIENTE SOLICITANTE: Nombre:Global Acustica S.L.
Direccion: Dr Manuel Diaz Munio 18-A
Localidad:Castro Urdiales
Provincia: Cantabria
Persona de Contacto: Ramon Lavin

Telefono:625448844
FECHA DE PRESUPUESTO: 15/06/2011
FECHA DE ENSAYO: 15/06/11
Ensayo realizado por: Signatario autorizado:
Fdo: Rodrigo Herra Fdo.: Eneko Zubia Zaballa
Técnico Director de Calidad

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 I - GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

| Indice

1. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO E IDENTIFICACION DEL ENSAYO REALIZADO

2. DESCRIPCION DEL METODO O PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO UTILIZADO
METODOLOGIA.

3. INSTRUMENTACION UTILIZADA.
4. REFERENCIAS.
5. MEDIDAS. RESULTADOS, TABLAS Y GRAFICOS.

6.PLANO DEL RECEPTOR Y DEL EMISOR.POSICIONES DE MAQUINA DE
IMPACTOS Y MICROFONOS

7.CONDICIONES CLIMATOLOGICAS.
8.DETALLE FOTOGRAFICO.

9.CERTIFICADOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS
UTILIZADOS.

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 I - GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

1.DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO E IDENTIFICACION DEL ENSAYO REALIZADO.

El ensayo se ha realizado entre el emisor “Dormitorio principal” y el
receptor Dormitorio principal sito en Artzeluz enparantza 8 1° B de Gotliz
(Bizkaia)para medir “in situ” el nivel estandarizado ponderado de la presion
sonora de impactos L'nT,w tal y como se detalla en las NORMAS UNE
EN ISO 140-7: 1999 ¢ UNE EN ISO 717-2: 1997/A1, en su apartado 5
“Procedimiento de Ensayo y Evaluacién™

1. La evaluacién se ha basado en un resultado obtenido mediante una
medicién “in situ”.

2. El edificio en el cual se ha realizado la medicion es de construccién
nueva.

3. Se realiza la medicién sobre un forjado forjado de bovedilla y viguetilla
de hormigén.

4. Se toman doce medidas de cada una de las magnitudes influyentes en el
ensayo.

2.DESCRIPCION DEL METODO O PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
UTILIZADO. METODOLOGIA.

El proceso del ensayo se ha llevado a cabo tal y como se detalla en
la NORMA UNE-EN ISO 140-7: 1999, en su apartado 5 “Proceso y

evaluacién del ensayo”.

TLa evaluacion de los resultados se han realizado de acuerdo a los
procedimientos internos del laboratorio RUIDO IMPACTO PE 9-2; 9-3,
9-4,

1. Se toman doce medidas de cada una de las magnitudes influyentes en el

aislamiento acustico estandarizado. (Valores de recepcidn, ruido de
fondo y tiempos de reverberacion en el receptor).

2. Lamedida “in situ” de ha realizado en tercios de octava entre 100 Hz y
5000 Hz.

3. La generaciéon del campo acustico ha sido realizado en cuatro
posiciones del local mediante una maquina de impactos normalizada.

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 I - GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

3. INSTRUMENTACION UTILIZADA.

4. REFERENCIAS

EQUIPOS DE ENSAYO:
e Ajustador auténomo de sonido AC LAN CAL 01 dB
e  Microfono tipo G.R.A.S n° de serie 11183
e Analizador espectral de frecuencia Bicanal 01 dB Symphonie.

e TH-1:Termohigrometro.
Todos los equipos son de clase 1 y calibrados por un laboratorio ENAC o
laboratorio acreditado por un organismo participante de la red EAL

Europea tal y como se detalla en los certificados adjuntos en el punto 9 del
informe.

EQUIPOS AUXILIARES USADOS EN EL ENSAYO:
e MRIN-1:Maquina de impactos
e Fuente de ruido dodecaedrico AVM
e Amplificador de potencia MA-330
e  Preamplificador PA5Pro

e Lector de CD pd-s705 /MP3

e  NORMA UNE-EN ISO 140-7: 1999

Actstica. Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los
elementos de construccion.

Parte 7:Medicion  in situ” del aislamiento acustico de suelos de ruido de
impactos.

e NORMA UNE-EN ISO 717-2: 1997/A1

Actstica. Evaluacién del aislamiento actstico en los edificios y de los
elementos de construccion

Parte 2:Aislamiento a ruido de impactos.Modificacion 1.

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

AISL.

N° INFORME: 2813/11 I - GLOBAL ACUSTICA S.L.
A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
PAGINA 4 DE 78
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.MEDIDAS. RESULTADOS, TABLAS Y GRAFICOS

5.1. TABLA DE NIVELES DE INMISION
5.2. GRAFICO. MEDIDA DEL NIVEL DE INMISION
5.3. TABLA DE NIVELES DE RUIDO DE FONDO

5.4. GRAFICO. MEDIDA DEL NIVEL DE RUIDO DE
FONDO

5.5. TABLA DE TIEMPOS DE REVERBERACION
5.6. GRAFICO. TIEMPO DE REVERBERACION

5.7. NIVEL ESTANDARIZADO PONDERADO DE LA PRESION
SONORA DE IMPACTOS L'nT,w (UNE-EN ISO 717-2: 1997/A1)

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 I - GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.1 TABLA DE NIVELES DE INMISION

N° Informe: 2813/11 | N° Presupuesto: 2813/11
15/06/2011
Dia De Medida : 15/06/11
Frecuencia (Hz) 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1KHz (1.25KHz| 1.6KHz | 2KHz | 2.5KHz |3.15KHz| 4KHz | 5KHz
Lsb1 66,4 74,8 791 73,7 74,7 71,6 71,4 64,9 66,8 63,8 59,1 53,7 49,4 48,6 46,8 40,9 33,5 29,5
Lsb2 65,3 73,9 80,2 74,7 74,9 70,8 71,3 65,0 67,1 63,7 59,2 53,8 49,2 48,5 47,0 40,9 33,2 29,2
Lsb3 66,3 74,8 80,8 751 75,5 71,3 71,2 64,9 66,5 62,7 58,1 52,3 47,5 46,6 44,5 38,6 31,3 26,9
Lsb4 69,4 70,4 74,0 71,9 75,5 72,6 68,1 66,4 66,1 63,5 57,8 52,1 47,9 43,6 39,4 32,0 24,9 21,5
Lsb5 69,3 71,2 74,8 71,9 751 731 68,5 66,9 66,3 64,1 58,6 53,1 49,0 46,5 47,2 45,6 38,1 35,1
Lsb6 69,4 70,9 74,5 72,4 74,9 72,6 68,3 66,2 66,3 63,3 56,9 50,3 44,5 39,8 35,7 29,9 24,0 20,3
Lsb7 64,1 751 74,3 68,6 67,0 68,5 65,7 64,7 65,7 63,3 59,6 56,0 53,3 51,3 49,8 46,0 40,2 32,5
Lsb8 63,5 74,2 73,9 68,2 67,5 68,8 66,5 64,9 66,1 63,5 60,0 56,4 53,3 51,6 50,1 46,1 40,6 33,4
Lsb9 64,3 74,3 74,6 68,3 67,8 69,3 66,3 64,9 66,1 63,6 59,9 56,5 53,3 51,6 50,0 46,1 40,5 33,1
Lsb10 65,2 70,3 79,6 77,3 68,2 69,3 69,1 65,9 68,1 64,5 60,4 54,3 50,2 49,3 46,0 38,5 31,3 26,0
Lsb11 66,1 71,5 80,8 78,2 68,3 69,6 69,1 66,0 68,2 64,2 60,0 53,6 49,3 47,7 44,0 36,0 29,8 25,3
Lsb12 66,7 72,3 79,8 76,8 68,6 68,9 69,6 66,3 68,2 64,0 59,4 53,1 48,8 46,2 42,7 35,2 29,2 25,5
(Lsbi en dB)
Lsb 66,8 73,2 78,1 74,3 72,9 70,8 69,1 65,6 66,9 63,7 59,2 54,1 50,4 48,6 46,8 42,4 36,1 30,3
INSTRUMENTACION:

V. Local Emisor:
V. Local Receptor:

Elemento Separador:

31 m3

31 m3

12 m2

Analizador Espectral de Frecuencia Bicanal 01 dB Symphonie.

Maquina de ruido de impacto MRIN-I
Micréfono tipo 40 G.R.A.S n° serie 11183
Ajustador autonomo de sonido AC Lan Cal 01

Fuente de ruido dodecaédrica AVM

Amplificador de Potencia MA-330

Preamplificador PA5Pro

Anemométro AN1
Lector de CD PD-S705/MP3

Termohigrometro TH - 1

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.

EL VALOR DE INCERTIDUMBRE ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 |

AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
PAGINA 6 DE 78
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.2 GRAFICO DE NIVELES DE INMISION

N° Informe: 2813/111 N° Presupuesto: 2813/11
Dia Pto : 15/06/2011
Dia De Medida : 15/06/11 1000
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100Hz 66,8
125Hz 73,2
160Hz 78,1
200Hz 74,3 g
250Hz 72,9 3
315Hz 70,8
400Hz 69,1
500Hz 65,6
630Hz 66,9
800Hz 63,7
1kHz 59,2
1.25kHz 54,1
1.6kHz 50,4
2kHz 48,6
2.5kHz 46,8
3.15kHz 42,4
4kHz 36,1
5kHz 30,3
V. Local Emisor: 31 m3
V. Local Receptor: 31 m3 e ¢ ¢ R 8 5 8 8 8 &8 - & &2 ¥ g 2 v °
Frecuencia (Hz) - “
Elemento Separador: 12 m2
Local Receptor :
Dormitorio principal
Artzeluz enparantza 8 1° B, Gorliz
Bizkaia
Instrumentacion:
Analizador Espectral de Frecuencia Bicanal 01 dB Symphonie. Amplificador de Potencia MA-330
Maquina de ruido de impacto MRIN-| Preamplificador PA5Pro
Micréfono tipo 40 G.R.A.S n° serie 11183 Anemométro AN1
Ajustador auténomo de sonido AC Lan Cal 01 Lector de CD PD-S705/MP3
Fuente de ruido dodecaédrica AVM Termohigrometro TH - 1

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.
EL VALOR DE INCERTIDUMBRE ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 |

AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
PAGINA 7 DE 78
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.3 TABLA DE NIVELES DE RUIDO DE FONDO

N° Informe 2813/11 | N° Presupuesto: 2813/11
15/06/2011
Dia De Medida : 15/06/11
Frecuencia (Hz) 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1KHz (1.25KHz| 1.6KHz | 2KHz | 2.5KHz [3.15KHz| 4KHz 5KHz
Lb1l 34,0 34,3 34,6 34,3 35,5 34,7 31,2 334 30,5 26,9 23,5 22,6 21,5 20,8 20,3 20,0 18,1 16,8
Lb2 31,4 33,5 31,8 30,6 30,0 31,2 28,7 29,3 27,2 26,9 26,9 253 20,9 18,5 15,8 17,0 16,7 15,5
Lb3 32,8 32,8 32,6 30,5 30,5 29,0 27,8 30,3 29,5 27,2 24,0 22,8 20,6 19,6 18,8 19,7 18,7 18,2
Lb4 24,5 30,2 29,6 24,4 26,1 30,2 26,8 27,9 25,8 22,2 18,6 18,6 19,3 16,2 16,4 17,6 14,7 14,1
Lb5 28,8 32,5 33,0 30,0 30,1 28,3 26,2 27,4 25,6 24,0 19,9 18,2 16,9 14,4 14,4 16,6 13,3 11,8
Lbé6 25,6 26,3 28,9 23,9 22,4 25,5 22,0 26,9 23,0 20,0 16,3 14,7 13,3 11,0 10,5 14,9 11,0 9,9
Lb7 27,8 24,8 29,2 27,0 21,5 23,2 21,4 223 19,9 20,6 17,6 15,2 13,6 10,6 9,6 14,5 9,8 9,7
Lb8 31,0 32,6 27,9 29,5 22,5 22,9 20,5 20,0 19,9 21,0 18,8 15,6 13,0 10,0 8,7 14,3 8,9 8,5
Lb9 24,2 27,7 27,2 26,5 22,1 22,7 19,7 19,3 20,1 20,7 17,7 15,4 13,2 10,6 10,1 15,5 10,4 10,9
Lb10 24,1 25,6 26,9 22,7 21,7 22,6 19,8 22,0 20,3 20,6 17,4 16,1 15,1 13,1 12,6 16,3 12,9 12,9
Lbl1 23,0 26,2 26,8 25,0 22,6 224 21,7 19,9 20,2 19,6 16,2 15,1 13,1 11,6 15,3 16,2 11,9 13,2
Lb12 22,3 24,1 25,6 24,5 22,2 23,5 24,1 23,9 25,2 24,1 19,3 17,0 16,1 14,2 14,1 15,5 14,2 14,9
(Lbi en dB)
29,2 30,6 30,4 28,8 28,4 28,4 25,8 27,4 25,6 23,7 21,1 19,6 17,6 15,8 15,3 16,9 14,5 14,0
INSTRUMENTACION:

V. Local Emisor:
V. Local Receptor:

Elemento Separador:

31 m3

31 m3

12 m2

Analizador Espectral de Frecuencia Bicanal 01 dB Symphonie.

Maquina de ruido de impacto MRIN-I
Micréfono tipo 40 G.R.A.S n° serie 11183
Ajustador autonomo de sonido AC Lan Cal 01
Fuente de ruido dodecaédrica AVM

Amplificador de Potencia MA-330
Preamplificador PA5Pro
Anemométro AN1

Lector de CD PD-S705/MP3
Termohigrometro TH - 1

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.
EL VALOR DE REPETIBILIDAD DEL LABORATORIO ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 |
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
PAGINA 8 DE 78
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.4 GRAFICO DE NIVELES DE RUIDO DE FONDO

N° Informe: 2813/111 N° Presupuesto: 2813/11
Dia Pto: 15/06/2011
Dia De Medida : 15/06/11 1000
90,0

E 80,0

= o

:

3 =l 70,0

o

('8

100Hz 29,2 60,0

125Hz 30,6

160Hz 30,4

200Hz 28,8 &

250Hz 284 g %

315Hz 28,4

400Hz 25,8

500Hz 27,4 40,0

630Hz 25,6

800Hz 23,7

1kHz 21,1 200 b

1.25kHz 19,6 ] —

1.6kHz 17,6 | ]

2kHz 15,8 1

2.5kHz 15,3 200 1

3.15kHz 16,9

4kHz 14,5

5kHz 14,0 10,0 |_|H
V. Local Emisor: 31 m3 0,0 I
V. Local Receptor: 31m3 ® F 2 R & 5 %% 888 " 8 2% g 2 ¥°

Frecuencia (Hz)

Elemento Separador: 12 m2

Local Receptor :
Dormitorio principal

Artzeluz enparantza 8 1° B, Gorliz

Bizkaia

Instrumentacion:

Analizador Espectral de Frecuencia Bicanal 01 dB Symphonie.

Maquina de ruido de impacto MRIN-|
Micréfono tipo 40 G.R.A.S n° serie 11183

Ajustador auténomo de sonido AC Lan Cal 01

Fuente de ruido dodecaédrica AVM

Amplificador de Potencia MA-330
Preamplificador PA5Pro
Anemométro AN1

Lector de CD PD-S705/MP3
Termohigrometro TH - 1

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.
EL VALOR DE INCERTIDUMBRE ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 |

AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
PAGINA 9 DE 78
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.5 TABLA DE TIEMPOS DE REVERBERACION

N° Informe: 2813/11 | N° Presupuesto: 2813/11
Dia Pto: 15/06/2011
Dia De Medida : 15/06/11
100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1KHz [1.25KHz| 1.6KHz | 2KHz | 2.5KHz |3.15KHz| 4KHz 5KHz
T1 0,85 1,04 1,40 0,99 2,63 1,62 2,20 1,67 1,55 1,61 1,49 1,45 1,09 1,04 1,03 1,10 1,11 1,01
T2 0,84 1,24 2,16 2,88 2,65 2,96 1,85 1,80 1,40 1,32 1,31 1,09 1,23 1,02 1,12 1,09 1,06 0,94
T3 0,91 0,75 1,77 2,22 1,60 2,72 1,90 1,84 1,37 1,44 1,53 1,26 1,22 1,16 1,03 1,06 1,04 0,96
T4 0,77 0,59 2,82 1,85 2,05 2,30 1,64 1,84 1,73 1,50 1,46 1,33 1,17 1,04 1,20 1,03 1,09 0,98
TS 0,85 0,53 3,30 1,48 2,70 2,23 2,06 1,73 1,42 1,74 1,37 1,36 1,27 1,04 1,11 1,04 1,01 0,99
Té6 0,19 1,52 1,89 4,39 2,85 1,74 2,16 1,71 1,60 1,74 1,62 1,48 1,24 1,05 1,09 1,07 1,09 0,99
T7 0,84 0,47 0,70 2,54 2,34 2,31 1,75 2,14 1,73 1,15 1,42 1,35 1,23 1,00 1,14 1,11 1,02 0,96
T8 0,81 2,13 2,86 3,08 2,15 1,83 2,08 1,52 1,45 1,37 1,54 1,26 1,13 1,00 1,05 0,99 1,08 1,01
T9 0,83 2,68 2,20 1,33 2,46 2,77 1,87 2,07 1,44 1,18 1,56 1,31 1,18 1,08 1,11 1,06 1,00 0,93
T10 0,92 0,25 2,59 2,52 1,96 3,07 1,87 1,72 1,48 1,58 1,66 1,58 1,16 0,96 1,09 1,08 1,04 0,91
T11 0,83 0,64 1,57 1,87 3,06 2,70 2,03 1,75 1,55 1,32 1,54 1,21 1,17 1,11 1,07 1,03 1,07 0,97
T12 0,71 5,67 2,41 4,78 2,26 2,14 2,11 1,34 1,55 1,41 1,38 1,34 1,22 1,15 1,14 1,03 1,09 0,96
(Tiens)
0,78 1,46 2,14 2,49 2,39 2,37 1,96 1,76 1,52 1,45 1,49 1,34 1,19 1,05 1,10 1,06 1,06 0,97

INSTRUMENTACION:
V. Local Emisor: 31 m3
Analizador Espectral de Frecuencia Bicanal 01 dB Symphonie. Amplificador de Potencia MA-330
V. Local Receptor: 31 m3 Magquina de ruido de impacto MRIN-I Preamplificador PA5Pro
Microfono tipo 40 G.R.A.S n° serie 11183 Anemométro AN1
Elemento Separador: 12 m2 Ajustador autonomo de sonido AC Lan Cal 01 Lector de CD PD-S705/MP3
Fuente de ruido dodecaédrica AVM Termohigrometro TH - 1

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.
EL VALOR DE INCERTIDUMBRE ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 |
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.6 GRAFICO DE TIEMPOS DE REVERBERACION

N° Informe: 2813/111 N° Presupuesto: 2813/11
Dia Pto : 15/06/2011
Dia De Medida : 15/06/11 0
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100Hz
125Hz
160Hz
200Hz =
250Hz -
315Hz
400Hz
500Hz 1,8
630Hz 1,5
800Hz 1,4
1kHz 1,5
1.25kHz 1,3
1.6kHz 1,2
2kHz 1,1
2.5kHz 1,1
3.15kHz 1,1
4kHz 1,1
5kHz 1,0
V. Local Emisor: 31 m3
V. Local Receptor: 31m3 T S ® 8 & 8 8B 8 8 T &8 2N 27"
Frecuencia (Hz) -
Elemento Separador: 12 m2
Local Receptor :
Dormitorio principal
Artzeluz enparantza 8 1° B, Gorliz
Bizkaia
Instrumentacion:
Analizador Espectral de Frecuencia Bicanal 01 dB Symphonie. Amplificador de Potencia MA-330
Maquina de ruido de impacto MRIN-| Preamplificador PA5Pro
Micréfono tipo 40 G.R.A.S n° serie 11183 Anemométro AN1
Ajustador auténomo de sonido AC Lan Cal 01 Lector de CD PD-S705/MP3
Fuente de ruido dodecaédrica AVM Termohigrometro TH - 1

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.
EL VALOR DE INCERTIDUMBRE ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 |

AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
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LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

5.7 NIVEL ESTANDARIZADO PONDERADO DE LA PRESION SONORA DE IMPACTOS L'nT,w (UNE EN ISO 717-2:1997)

N° Informe: 2813/11 1
Dia Pto: 15/06/2011

Dia De Medida : 15/06/11

2
=
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€
8
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=
a
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Q
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100Hz 64,9 62,0 63,0
125Hz 68,5 62,0 63,0
160Hz 71,8 62,0 63,0
200Hz 67,3 62,0 63,0
250Hz 66,1 62,0 63,0
315Hz 64,1 62,0 63,0
400Hz 63,2 61,0 62,0
500Hz 60,2 60,0 61,0
630Hz 62,0 59,0 60,0
800Hz 59,1 58,0 59,0
1kHz 54,5 57,0 58,0
1.25kHz 49,9 54,0 55,0
1.6kHz 46,6 51,0 52,0
2kHz 45,4 48,0 49,0
2.5kHz 43,4 45,0 46,0
3.15kHz 39,1 42,0 43,0
V. Local Emisor: 31m3
V. Local Receptor: 31 m3
Elemento Separador: 12 m2

GLOBAL ACUSTICA S.L.

NIVEL ESTANDARIZADO PONDERADO DE LA

PRESION SONORA DE IMPACTOS

L'nT.w(C) = 61(0) dB

V° B° Técnico: Pablo Fernandez Macho

80,0

70,0

60,0

50,0

LnT,w
IS
S
°

30,0

20,0

10,0

0,0

N° Presupuesto: 2813/11
N N N N N N N N N N N N N N N n
I I ey I I I I I I I I I I I I I
s & & &8 & & & &8 &§ & ¥ £ ¥ z 2
§ & 8 8 § © 8 8 88 8 ¥ ¥ & % & B
e d& e § & 5 8§ 8 € 8 g @ a e
A p=

Frecuencia(Hz)

Evaluacion basada en resultados de mediciones in situ obtenidos por un procedimiento de ingenieria

V° B° Gerente del Laboratorio: Eneko Zubia Zaballa

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE.
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS.
EL VALOR DE INCERTIDUMBRE ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME: 2813/11 |

AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES UNE EN ISO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO / SGS
[ Acaeomano ron ENAC |

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

6.PLANO DE RECEPTOR,EMISOR,POSICIONES DE FUENTE Y MICROFONOS

Posicion de la maquina impacto. ‘ Posicion de los micréfonos(h=1.5 m)
JLUA 5 O
] N '
5\ i
-
o |
&) Bafio Ppal.
595m?
Plano lugar de realizacién del ensayo. P1(1-1.8-1)
Emisor:Dormitorio principal P2(1,5-1,5)
Artzeluz enparantza 8 2° B P3(1.2-1.6)
Gotliz -Bizkaia P4(1,4-1.6)

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN ISO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

am_SGS
mmm ENAC

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

e .M T s I Y _]
:] | () O .
] Nt
— |
-
o |
] I==| Bafio Ppal.
2
- 3 595m N
.' @
o,
Dormitorio Poal.
" T
¢’
' P4
L
Plano lugar de realizacién del ensayo. P1(0.6-0.6-1.2)
Receptor:Dormitorio principal P2(1.3-0.8)
Artzeluz enparantza 8 1° B P3(1,-1,5)
Gorliz-Bizkaia P4(1.1-1,4)
P5(1-1.5)
P6(1.5-1.5)

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN ISO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO - SGS
Ammnonn ENAC

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

7.CONTROL DE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DURANTE EL ENSAYO.

13:56:28 82.0 %R

14:30:22 80.8 %R

o CEETEETER
T

Temperatura y humedad maximas y minimas durante el Termo higréometro utilizado en el ensayo TH-1
ensayo
Gogn
' FoRH T1

S 2 R ¥ ¢
. Wed 15 Jun 2011

Monitorizacion de las condiciones climatolégicas durante el ensayo

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN ISO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

7.DETALLE FOTOGRAFICO

Posicion de Maquina de impacto

Posicion micréfono en vivienda Verificacion del micréfono

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN ISO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

8.CERTIFICADOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS
UTILIZADOS

A continuacién se muestran los certificados de calibracion y verificacion de los equipos
utilizados en el ensayo.

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN I1SO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

SGS

CERTIFICADO CALIBRACION

ANALIZADOR ACUSTICO
01 dB Symphonie

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE

ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN I1SO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

| A, _ CERTIFICADO DE CALIBRACION
ﬁa E G CERTIFICATE OF CALIBRATION
’;}FI‘A\Q\;" “l’l’..’l(l .
N Nuorern / Mavds "
Magra = NIgnar

L 1 of 19 poage
it

ORpto / em SONOMETRO

Marca / Mark Olgs

Nogole / Modsl SYMPHONIE
Mgo 1)

oentilenotn / Went.lcaton 20825

Nokcitaren / Asghcient INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL BURCPED, SL
Pol. Ind, Granads, pavelion 10
46530 ORTUELLA (Vizowy)

Fachas g callbracyin :“Diﬂn,"'. ol calbwation 201101419

S

W, C 4’”
kortrados / Athartzed ogretiry/wes ' x};wyn&n /Dol of psee 201308419
|
\

G ".‘ ) /’{\

Garcls Lags
St v v e W] TEQENCLOGICAL CENTERL SA. . it e s

B Oy - -
R T N L el s el e e T
Acvrmdl s o © s som |8 A2

00010 P - S St TR R - R — T B e e O s S w— e G $ —

Mt 1Pt 4t 4 - BT S Lt bt @ 8T S et e Py LAt st Y S — - | o Ve v | W e —
10 it G A
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ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

Bp. n® 1134500008 Pig %030

CARACTERISTICAS DEL MICROFONO

Marca: GRas
Modeie: @8y
N* senie: ms

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

12 GAAa0in e ha fertsado SeQin & Drocedmiento intermo CRE20801, slaboradd 8 partr de las norvus de
seferencly SQuertes.

« UNE-EN 606511990 (sonderetron), modficads por by UNE-IN GO651/AL: 1997

« UNE-EN 60804: 19596 (sondeetros ntegeadones), mockicada por ke UNE-EN G0804/A2: 1997

LOS ereay0s seakizados COmesponoe 3 la selectidn ¢ apartadcs de Mt Normas de referencia propuests en la
Orden Minestertal ITC/2845/20007 para s veriicadiin perdidcn do sondestros.

Lan Solerances Seficddes on of apartado de reseitados 5o 185 definidas on 18s NONTAS MENCIONSIas.

CONDICIONES DE CALIBRACION CONDICIOMNES DE REFERENCIA
Tempentura avderte: 12 2% Torporstars anterts D¢
Humedad relative: SO 210% Hamedad relasve: %
Presiin stwoiérica: 1012 = 5 mba Presdn atmosfirica: 1913 mbar

Fecha de recepcide:  2011-91-18

La trazadiidad de s modds aciatcas se refiere o DPLA (DANAX, Dinarsarca)
La vaaabindad de las medidt eictricas se refiere & FLUXE (W0, Molandis)

INCERTIDUMBRE D CALIBRACION

Las nootdumires epresadid on osle documento cormmpondes 4 B Incertidumbre expandids de
Calbracin, cbterids mutiplicando b InGartidambre tipica de medkda por of facior de Coberun kel Que,
Pith wna Strbuckin ronmal, Comesponde 3 Una prodabiided de cobertra de aprouime-damente o $5%. La
noarticdumbne Hipica de medkds 5o ha determinadd conforme a Gocuments EAL-RD (1996). La desigracidn actusd
de EALAD o8 EA 2.

LS resultados se refieren extiusivaments & s musitra, roducts © muteris entrogados o
Laboratonio, B Como 58 InCh on of apartad Cormepondiate & I descripadn del Materal
Recitido, v 30 on las Condhaones INECHITNs e este doTUTHYRD.

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN ISO 140-7:1999
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

B N2 1134500703 Phg: 3 de 10

RESULTADOS

Las lolerancias eapresadas en este Coplisio 500 135 prescritas por las Aormas de referencl para
A 900 de 108 etdlyOl Que 56 resumes B Contingaciie.

PROPIEDADES ACUSTICAS

LECTURA AL NIVEL DE REFERENCIA

1 rewel de referencis 8¢l sondesetro s verifics aplicands wng sefial do 1l y sivel Indicads en I bl
mediante us Calidrador de referencia. Si es posibie, of sondmetio se 2jesta para esta Indicackdn.

i ot | e [ [
{Hz) | referencia(dE) | {a8) | (d8) (s no) |
| 10000 | 940 | 931 | @9 | & |

Incertidumibre de la medhda: 20,158

RESPUESTA FRECUENCIAL

La respueits frecuencial se werfica en campo Ktre 0 mediante ol mitods aliermativg Indicado por o
fabricante Oof Instromentn, o0 Cuypd Cas0 3¢ ApICEN Coneccionts ipicas.

Los resuitades estin expresades en dB

Tadia de valores

imsmu ’ trror | Tebe | Yoh
T a8 53 0.5 L9 1.8

8 ] 6. 64.0 Q.1 ¥ 1.8
{228 e 780 0.9 10 1.0
. 4 855 1 854 9.1 ) 1.0
- 1 N R R Q.1 10 1.0

| 1000 e 24,0 0.8 10 1.0

1200 2 24.8 Q.1 18 1.0

| 4000 933 9.7 02 19 3.0

Lm0} s | 96 02 L8 3.0

12500 [TY) 84.3 Q.7 30 4.0

Incertidurmbre de la medida:

ILSMabINE 20000
125Hza2 M 400 @@
&z 0 B e NN
12,5 W S0

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
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IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

Bep N1 LIASI0T03 Phy 400 10

PROPILDADES ELECTRICAS

LINEALIDAD A 31.5 Mz

La pruche de Incalidad se verdica al nivel de referenca def eQupo

Frecuenchs de ensayn:  31LS M2
Magen primar: 110 S0 @

Lo resutacos estin eapresados en 30
Tabls d¢ valores

Noenra Lecown Evor
50 wo 09
"o o 08
90 320 09
ne 20 09
ne $1.0 00
»weo 00 00
”se 50 00
»ne 0.0 00
ne 50 00
ne 700 00
652 50 00
“a 800 00
554 §5.0 00
“a s0.0 00
a5 5.0 00
“a 400 0o
»a sa o1
M Mo 0.0
332 N0 00
ns na o1
A na o1
»Ne »a o1
L davbes de la de: 02 M

Gl de errores

Toberanca Moz
aben or 00
ot 10 01
aste] 02 00
L gl 04 0o
edfout! 0l o1
edfouts 10 o1

Svor Glerencial i) fuerd e Pargen prman)
Pars graduaciones separaden | 3

T emor Gierencial mdkeng fuers de mangen pracky

Pars Graduacones seperaded 5 8

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN ISO 140-7:1999
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IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

Exp NP11/34500783 Moy Sde 20

LINEALIDAD A 1000.0 Mz
L8 proeta de Mecaldad e verfica o fivel de referencls el eguipo
Frecuenchs de ensaype: L0000 M2
Marges i 110- 40 @8

Lo sesuitades estin expresados en 03

Tabla 0 xures CAlod de eorares

Nornal Lectura Erree Tolerancia Mecrdc

1350 135.0 0.0 catas 0. (X ]

140 14.0 0.0 cabaoet 1.0 o1

150 133.0 0.0

1522 132.0 0.0 m :: :':

1310 1.0 0.0 g

190 130.0 0.0 etiaetl e 0.0

1250 125.0 0.0 eovtouts e o1

1200 120.0 0.0

1150 1150 0.0 . .

1109 110.0 0.0 Wota: Les ermones estin expr o valor

1050 195.0 0.0

1004 190.0 b eaben:  error Mbackats mitximo dentro del margen or

Lo oy 9 €absoets  eTor AG0NAD M) fuerd el Sargen primang
%o R o0 el error Sferencial mbimo destrs del margen primanio
5.0 5.9 e POND adeacines separates | B

00 03 e efnl:  ervoe dferencial mkomo dent def margen primano
%0 754 o0 PR Jradesciones separatas § 0B

Jo.0 nNa LX) edfoutl: etrir e I Soera del 00 rae
©o 650 o0 PR Padeaiones separatas | €8

0.0 “a LY ) e¥outs: enoe e 4 Soora el e prace
50 .1 0.1 mmmms‘

50.0 200 08

450 .0 0.1

40.0 0.1 04

5.0 3.1 0.3

.0 M. 0.1

1.0 n1 0.8

30 R 0.

10 i 0.1

0.0 30.4 0.1

Incestidumbre de La medida: 0.2 €8

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

Exp N®LL/34500003 Mg 66e 10

LINEALIDAD A 8000.0 Hz
L procta de Soseddad s vartfics ol nivel do seferencis del equpe
Frecoencis de emsaye: 80000 M
Margen primace: 90 - 110 &8

Lot resultadin estin expresados en 68

Tabla ge vaioees Chicsic de eones

Mocnral Lactary Covr Tolerancis Mecuds

1350 152 ee eatvn o 0

140 1344 L X eataoat 10 0.

130 104 e

R0 ma X = 2 a8

1.0 118 05 s 04 0.

130.0 198 es eddoni 03 00

1250 1259 00 eafons 10 09

00 12048 LB

150 11528 LK) % FLA

150.0 1190 e Nota: Los emores estde mape o vakor

1050 1059 LK}

0.0 100 09 eatun onor sbscho mkumo denlro dol MmErgon privand
9.0 .0 s absouts  ever bsohao mkdmo feacs def marpen primano
.0 500 e odfal:  error dferescisl mdaime devie del margen Seato
"o 50 es PA Graduaciones separsdas 1 30

"wo 0o LE edfms: e Sferencil indatene deviea Gl margen primac
3.0 750 02 o wparaias b

»no 700 L E etdonl: eor Serencil mibirme futra del margen grmurie
450 o 02 separadas 1 &0

®o 0o 0s edvious: enoe dereacial sduinsd fotrs del margen orimucie
55.0 5.1 0.t PO3 graduaciones wepanias § 26

no s01 ol

450 441 ot

ac 401 ot

%0 %1 o

Mo Ml ol

ns i o

ns A > | ol

nsL M oL

n ol ol

Incemidunbre o¢ I medida: 0.2 08

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

Bp N* 11734500703 pig- 7de 10
PONDERACION FRECUENCIAL A
L2 probs d¢ ponderasdn frecuencial 5o verifica al nivel de seforencls del equpo
Les resuitades estin expresados en <8
Tatda de valores
Prec(Mn) | Wominal | tecturs | Sror | Tels Tob
20 435 437 02 30 3.0
25 4.3 92 | a1 2.0 2.0
L8 4.6 546 0 1.5 4.8
40 9.4 39.5 0.3 1.5 1.3
50 618 [3Y) LS -L$
8 1 &8 67.8 [ 1.5 -1S
30 7.5 7.5 1.5 3.8
— 74.9 4.9 1.0 -1.0
128 7.9 7.9 [ 18 10
T 8.6 8.7 0.1 18 18
200 8.1 8.1 0.0 10 10
- 85,4 834 | 18 -1
213 §7.4 874 09 18 -1
A0 9.2 8.2 09 18 ST
500 1 %08 ».8 0.0 18 18
(%) 2.1 9.1 0.0 1.9 18
) 3.2 9.2 0.0 1.9 10
1030 $4.0 94.1 (Y 19 -18
1250 36 9.6 2.0 19 19
1680 50 95.0 2.0 10 By
.00 5.2 5.2 0.0 1.0 1.0
250 95 [ 0.1 1.0 18
1150 5.2 5.2 Y 10 49
__4020 (7] 95.1 Y 10 19
R0 1 945 1 M6 [ F W 1.5 15
630 233 $4.0 ol 1.5 29
_ 8000 929 $3.0 0.1 15 30
__10209 9.3 917 02 2.0 40
12509 357 98 X 30 6.0
16908 | 874 875 a1 3.0 o
20000 | ser 847 0.0 3.0 o

Incartidumben de Iy mechcl: 20,15 db

\

\

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

>
o

Arplus®

Exp NO 11734500703 Péy B oe 10
PONDERACION FRECUENCIALC
Le procba de ponderacdn frecuencial se verfica ol aivel de referencly del equibo
Lo reiuitadons estin expressdos o &8
Tabta de valores
Fres (i) |  lectwrs | Eror | Toit | Ter
20 823 8.5 23 30 30
3 894 93 | 43 2.0 2.0 |
215 91.9 308 22 1.5 2.8 |
40 929 313 21 L5 -8 |
—y 2.7 75 1 LS 15 |
&3 932 932 0.0 1.5 4.5
%0 9.3 933 0.0 5.9 1.5
100 917 $3.7 0.0 1.0 -1.0
125 918 323 0.0 10 -0
- 939 939 [ 1.0 30 .
200 94.0 940 00 1 10 1.0
150 94.0 340 0. 10 -390
115 940 940 00 10 19
400 940 940 0.0 1.0 40
) 240 940 0.0 1.0 1.0
%0 94.0 940 0.9 1.0 -3.0
£00 94,0 941 0.4 1.0 -1.0
1009 940 941 0.4 Lo 40
1259 94.0 94.0 00 1.0 40
1600 93, 94.0 0.3 1.0 2.0
__ 2009 9.8 919 0.3 1.0 3.0
150, 93,7 918 0.4 10 10
_use 9.5 9316 0.4 19 18
L4000 9.2 933 0.1 19 5T
| 5000 97 | 98 0.1 1.5 1.8
P 1) 92.0 921 03 1.5 2.0
I__$900 91.0 911 0.3 15 20
13000 1 896 89,7 (¥ 28 40
a0} 67, 8.8 00 e £
|__150% 5.5 85.5 1) -t
| 20000 2. 0°.8 0.0 ) -t

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE

ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.

AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN

PAGINA 26 DE 78

ISO 140-7:1999




=z7mae

INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

77
=)

%o’-?oon SGS
mmoo rork ENAC

Arplus®

Exp N® 11/34500703 Pég: 9ce 10

PRECISION DEL DETECTOR RMS

Sefial de reflecencia: sencide de 2z y 108 3

Sefal e ensayo: rifagas sendidaies repetitivas con cadencls de 49 Nz y formado por 11 cidies de b
seflal de referencia y niveles especiicadon en by tably

Coastante de bempo: Slaw

Novel sbiage | Valor romisal | Lectura Deswiacida | Tolerancha
{o8) (o8) (48) (dB) (s 03)
Ma6 | 19480 1989 2.0 0%
N 50 9.1 ['§] 0.3
_9es | 580 | #.1 [ N1 0.5
84.8 8.0 781 [ §1 05
74.6 68.0 6.1 81 | 05
645 0.0 .1 2.1 s

Incertidembee de @ medida: 9,2 db

CONSTANTES DE TIEMPO FAST Y SLOW
Las constantes de Sempo se verifican of nivel de referencia de 106 4B

Constame Duracion Mduimo Indicackin | Desviacide | Tolerancls | Tolerancis
de termpd (ms) nomindl (€8) | mixima L“) (48} Seperion (dB) | infericr (dB) |
FAST 008 1059 105.1 81 1.0 10
LW 08 | 019 1 1020 L) 10 e

Incertidumbre de by medhda: 4 0,1 40

N° INFORME 2813/11 I- GLOBAL ACUSTICA S.L.
AISL. A RUIDO DE IMPACTO ENTRE LOCALES-UNE EN ISO 140-7:1999
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ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

Bxp N 11/I4S00703 Pig 105010

DETECTOR DE PICO

Sefules Go referencia: pulion reCtasguidees POSIIVG y Negathvo Oe 10 ma de derackin y rewel 109 dB
Sefiales de ensayo: puisos rectanguianes SOStvO y fegative de 9,1 o de Surdcidn y nivel 109 @8

S0 el Duraciin | Vaer nomwnal Lectune Desviscide | Tob Tok |
N piso (mg) (o5 scedevatro (dB) | (c8) | seperie (08) | infeser (68) |
Pty { YT ) wer | o3 1 o0 1 -20 |

Nesatvo | Ot 109.8 1084 a4 0.0 20 |

Incetdurive de @ medida: #0.2 &8

PROMEDIADO TEMPORAL (Leq)

Sefal de referencia: sencice de 4hHz (ver amphtud en la tabla)

[ Oclo de | Nowet rifaga | Valor romnd | Lectors | Oesvisoda | Tokeraece
Uabey [o8) (@3) pendevatro (48) (W) [s 68
1450 1109 .0 o1 1 o 0.3

VI000 | 1100 1 e | se1 1 o1 | 10
_Al9ec0 | 1108 L 700 N | o1 10

lacemdurioe O¢ s medida: 0,1 28

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO SGS

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

CERTIFICADO
VERIFICACION PERIODICA

ANALIZADOR ACUSTICO
01 dB Symphonie

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

LGA

e Applus®

F DRI Pt v e | P e |

T34 1 449 2090 CERTIFICADO DE VERIFICACION

PSR L Em——

W SPORA W

Belyerra: 19-01-2011
NOmens: 11/34500703
Pagna: 12
PETICIONARIO Instivsts Medicamblental Eusopen, 5.1
Pet. Jod. Granacla, pavelion 10
AR50 ORTUELLA (Virtaya)
INSTRUMENTO SONOMETRO
MARCA o
MODILO SYMPHONIE
NUMIRO DE SERIE 00828
PO 1
MICROFONO: Marca GRAS
Models OAF

N° Sevle 11183

DESCRIPCION DE LA VERIFICACION

Verficacdn periSdics realeads coofonme & 'os Crterios edtablecdos en ks Orden TG/ 28452007,
dsposiciin transiton primera.

PECHA DE VERIFICACION 1903-201%

q
v » /)

f-"ln,& b
i N/
) =

LGAL CENTER, SA. LGAL TECHNOLOGICAL SA

T PRGN oY SrORenn (RCTere) S50 0 ARNGATD 9 R0 KR O B XIS

o LW Aty Jue ke IR 3¢ o, SxOASMIr s i U, (rodl & M KR o SO |
L o S PR 00 € R SR) e On e ESinle  U CINICUNeS SRR M S e S CReiey
" o reey Bxare |

- — . — T & Nt - 0 S — v NI Vo e W AR e 2 e TP

@
°
)

(7,
0’-?000 SGS
mmm ror ENAC

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE

ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

Expodionte 1P 1134500003  Pigina 20e 2

S _ANEXO DE RESULTADOS
CONDICIONES DE VERIFICACION
Temperstura amblente: 22 2 2%C
Humedad relativa: 90 2 10%
Presidn: 1012 & 5 mbar
Supersciin oe
08 o'olryes Cimervecones
S
NA NS Inchupe acomanos

wmn g e

|

rieiel B

l

.
|
!
!
|

B sondemetyo ensayado CUMPLE con los regquisitos de Tipe 1 especficados on 1 arterionmente ciads
orden sainiberial.

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

CERTIFICADO
CALIBRACION

MICROFONO 72”
GRASS 11183

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO 20 _SGS

Acamm\m ror ENAC

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

| £ (0 CERTIFICADO DE CALIBRACION
AN .Ev, ‘ C CERTIFICATE OF CALIBRATION

NAGe

_
‘ 3 v

4 T 11/34500711
®

Obgete / Rem MICROFONO DE 1/2°

Marca / Mart GRAS

Modeto / Model 40-AF

Marf oo / Mwee v ation ll“’

Sehchanta / Apphcenk INSTITUTO NEDIOAMBIENTAL EUROPED, S.L
Pel, Ind. Grasada, pavelion 10
45530 ORTUELLA (Viacaya)

Fooha/s e cattwracitm / istals of cotration 2011-01-19

. ou\u’_x'_‘;' lals of e 2011-01-39

" ———or

AL o o m—ds - .
D i S

Lt e b B ol e 8] e B4 vt e | o V)

100 10119% S e P & o A T A 1 e o8 S - - S e Sete
Vo BN 8 B —— s A D T it A BT Bt by W o0 8 Ao —— Y S———— s of Vo S ] W4
s s mvw > st o ————

(A & e of s e o Lhe MSdmn @ Ap ot of P P o o e v Ao bl an (V4] @l The b o | i B 3 N M
.-

Yo LI e -y ol (20 Ty | P bl S T S P G @ a— o S &y M Sy

-~

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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P

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

Arplus®

B o 114500711 Phg: 20e)

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION
La calitracidn 3o ha efectinclo segdn of procecimiento intermo CH20014, aplicatie & micrddonos de 1/2°

CONDICIONES DE CALIBRACION
Tovperators senblente: 2 22
Womedas relativa 5 A0%

Fecha de recepoidn: 20110138

TRAZABILIDAD

Lo tracabihdad Oc las medhdas s¢ refiere o DPLA (DANAX, Ovvararca)

INCIRTIDUMBRE DE CALIBRACION

Lot InCortidunidees egresadas on osle documents Comeionden & B nCerSdundre sxpandcs &
CMbracdn, cbianids multiciicando b Incerdichumbre tipsca de medids por of factor de coberturs ke que,
PAc3 g Sstrbucion nommral, corresponde 3 Vg probebiidad de Cobertura de agromadamenne o 95%.

L2 Incertidumbre tipica de medhda se ha determinddo conforme 3l 0OCumeno EALR2 (1996). Lo designa-Odn
U de EAL-RD es EA 4N,

RESULTADOS

Medida 6o s sersidilidad

Serabidad madda: 2036 B re IV/Pe
Incertoumbve de @ medda: » 0,1 08

7]
o
%

0"?000 SGS

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE

ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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Arplus®

Do, e 1134500711 Pig: Jde)

CURVA DF RESPULSTA FRECUENCIAL

L tabls Quo apatece & Continuatin e n | on Cormpe M el ratrSiong
rectndn

8 griica s ourves @0 presiin y campo Mbre:

+ 8 vare daiontingg correiponde 2 B - o campe de pretidn, sbtenda medante un
MU0 ey osiine

« 0 s contingg reprenents la respenits aqensiente o0 campo Ibee, cbtenids aphcando & b curve
terice ey comecoones Lo gur caneiponden & mite modelo de Hzeo {sgin nd de
fabescarte).

L8 valones estie seferenciacos 3 b frecuencis de 258,19 M

Frec O] R op 2000 Incertidamtre de o medhda:
ne .57 NS Hrata M0 W
.10 835 Inradior M@
12509 o2 s T
241.20 0.04 s v el
$81.20 .27
100000 008
19500 064

398100 1.8

T 00 .25
1250500 4%

Alefacnn re T51.07 He

Frec ()

ORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO SGS

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

CERTIFICADO
CALIBRACION DE FILTRO
DE TERCIOS DE OCTAVA

ANALIZADOR ACUSTICO
01 dB Symphonie

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

P ) CERATIFICADO DE CALIBRACION

w "RT A C CERTIFICATE OF CALIBRATION

(P T

Ctyete / Row WF 3 & &

Warce / Nard [T ]

Madelo S Nodel P

el Cacnny [ KSerd v aen 00825

SOMOLae [/ Apghcark wwmu
Pol. Ind, Geanada, pavelion 10
46530 CATUELLA

FochaM 0o Cabbraitn / Owtass of colte oion 20012018

,'Q‘
) %
Segrirlanes stoneadon / Atheraed seprartoryies Fecha O nwk‘*\;: of B 201-2011

2 & Sy,

- i ' .“\4
v o Jorge Yean Garcla

e, m
- - " .-.,..,.g..'“ﬂl.--._..._..,_ PTG e S, 8 s G s e g | e

- 5 Y ¢

ey 1 CENTER S ) o0 e i s e LGAD TECHNOUOGIOAL GENTER | SR e s s s
L L0

B85 AN h el O A S ot At & B W G e e B P e 4

TR 0 LA B bt 1 o W D e bre o @ o b g ) Dy AL i e ettt | b c—— gt | . — ey @0 40—
4 W8 v 4 vt -

(Ml & e o a e o . Abr vw Ay St o A | v | - W it awn T Ve S s o | s S B [ o
(nadt

Tt (011 e e b g T v Wb v ] T S et o T e w— of | S0 — Jau) S )

-

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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IMAE. LABORATORIO DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES

oo uneors AFPISS,

Tomperotua amiderte @ 23 22

Humedad reativa : S1 :15%
Proside strmowfinics : 3008 4 2 mbar
TRAZABILIDAD

L2 trazabiicad de s medidas se refiere 3 FLUKE (N0, Holanda)
INCERTIDUMERE DE CALIBRACION

Ls nooticumbres epresades en oste documento comespondes 3 B noortidumbve egendda de
mmmummemndm«mk-zu.
P ung dalribucdn sormal, commeponds & une probabiiiad de coberturs de aproamadiamente of S5%,
La Incarticumbee Sipica de madics se ha determinedo conforme f documento EAL-R2 (1996).

CURVAS DE RESPUESTA FRECUENCIAL DE LOS FILTROS

Las grificas de respucsta de 105 MII0S S0 MUestran on of anesd de resultades.

LOs U005 SRECONTINUOS IMMNCAN MESPOCvamente 86 Solerancint separicr @ inforir prescritas por
nores [EC-1260 pars of Bpo de 1o expechicado; of 2300 continuo es 1 curvs de respuesta medida y
o8 puntos en & traan continue Indican las frecuencias en s que se ha realzado I calibeaciin,

L reprockectin S Drmente ECUTIOE) XS0 S50l ALTURD ¥ & NCE 00 G BataaEnd

« Low mewataccx ue me ndcan s oofere, M &1 RSYR, SRR N Beai ¥ e sirss, N coro

s o o e - b o OF AN GEaY oy of srevenie
e

@
°
%,

'?000 SGS
mmmo ror ENAC

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE

ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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Arplus®

Exp N*  11/3450073%% Pgra: 3de N
VERIFICACION DE FILTROS
Canne de respuesta recuencial
fitro 195 02
Muwwaita | 68) L 1T
. e ne
| 1 M
l ny s
| e e
nm n»
wu »u
we 0%
e 2000
R ne
wn e
nw n»
nwe %
e e
wo 1
wm b
o v
e o
Y BE) o
N C1] 1.
! e 4%
" "o o
BF o
ny oo
"ne (] ]
XM o
»nn o
nn om
N n
nm- 19
n» S E
ne 18
nn 0
nn R
e e
B "
B s
ne ST
s =
nes Mm
FalH] e
e B
nw LT
nn na
M U
s e
Incertcumire de 9 meda: 40,05 08 no nie
ne e

v

ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE IMAE
ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS LOCALES MEDIDOS EN LAS FECHAS REGISTRADAS
EL VALOR DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL ESTA A DISPOSICION DEL CLIENTE.
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VERIFICACION DE FILTROS
Surye e resouesta Secuenciil
R 25 i
Aowsacds | 8) i) SAons
. " y .
weo n»
’ wmn ST
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Mt CERTIFICADO DE VERIFICACION
N Belaterra: 19-01-2011
Wimero: 11/34500229
w‘f 102
PETICIONARIO Irstitumn Medicambiental Eusepen, S.L.
Pl Ind, Gramacls, pevelion 10
48530 ORTUELLA (Vizcaya)
INSTRUMENTO CALIBRADOR ACLSTICO
MARCA o
MooeLo it
NUMERO DE SERIE 0811
TIPO 3
DESCRIPCION DE LA VERIFICACION
Verificackin periddica segln Orden Ministorial ITC2845/2007, segin la disposicién
transfiona primera

FECHA DE VERIFICACION 9012030

4“.. ‘N/‘

& v r— /
Téonkon Ny,
CBlTBLSA oAl WCAL CENTER, SA.
L. 2a O
TR NG Y LIty SROrts S50 o5 MO § S8 NE 00 Sy NS

0 e Que s PO s referer, exlonenetis & i s, Sralcky © et Ryt of bborstorey
O 000 e PR 00 o Sy Sonepuideie i ercey et o i (oMU ol e WY corewd ofiadyy |
O & PRy e
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Arplus®

Bgodente n® 1134500229 Phgna 2de 2

T ——

CONDICIONES DE VERIFICACION

Temperatiura amiburte: Rz22%
Humedad 50 % R
Preside: 1042 + 2 mber

g
Rinna ajnin

El colitrador acOstico ensayado CUMPLE con los requistos de Tipo § especiicados on la
antariormanie Glada orden ministacal,

v La prodosin o = etd o 0w e o v Rotelind

Lo reinlls Que S& NS S seferen, 2 & ey B L e
GO0 S R o0 o W y o - o 1N Aot Ry e o
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Cerafhoam of Cadhronom - =7

s

&
ENAC oo
CALIRR AL O

N 2610186 Pigma 1 & 3} pigina
Poge

AC6 Metrologin, S.L.L.
(Ascsoramiento, Calibracidn, Metrologia)

Poligono Mocholl, Pra. Cota 0" 4. 31100 Noamn — Navarrs - Spas
Tl S0 00 - Fx M X1 9T/ NI S

b Ve acton com

CLE D194y
OBJETO Termokigrémetro digital
-
MARCA HOMFOR
Mo
MODELO ETH 16
e
IDENTIFICACION SN (Codigo: THI)
e
SOLICITANTE IMAE
oo Peligone Industrial Grasada, 10
AR50 ORTUELLA (Vizcaya)
FECHA/S DE CALIBRACION Dl 2005-04-21 al 20050425
Do s of e rvem
Sigeatanio/s astonzado's Focha do cosisidm 2005-04-28
deihe o igmte s Do of e
g 2 )
v & ract,
"
Juan A, Lacruz
Rpble M. Preside y Temperatura
A o comiuciin comeedils v ENAC, oo b sempeibate o i do el b

D e il haant e

Toe it famh v ot w repeeshe obs pe ) iammens 1w o agmsba wm pun sneris bl e tho yu sty So | ML

P oo & siend = - e ek 4 rond by EROL what Mt anwved B s iopubiiny o
M wnny o €1 5 o A0 G i AN s

Thir (v ant oy Bt N Vaal ) oy ki 0 s it e gt o it A A wt g Sy ey w—4 )N\
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MECI™ CERTINCADD W S ML 3 e
IDENTIFICACION

Oyt Termehigrimetro digieal

Masca HOMFOR

Models : ETH 16

N*de sere SN

Cédigo - Ll

Fecha do rocopaide: 200472005

Se realiza la calibeacion de la sonda imderna "IN
Resolucsdn Temperaturxs: | °CL
Resoducion Memedad: | %hr,

METODOLOGIA

La calbraciin s¢ ba realizado por comparacidn en o mierior de un generador do
tomperatara y hemedad de scuendo a la Fscals Intermacional de Tempersturs de 1990
(EITS0).

La calbracion sc ha realioado sogis o métedo de calibeacion intemo MOMTGE2 pars
modidores de condicicnes ambecotales.

S¢ comprucha 1 eatabilided del inmrumsenio mediamie la repeticion ol fsal de la
calibracida del punto de 23 °C y 20 %, El inssumento NO ha skdo ajustado

T MTE20T empleado para s ssedida de las condiciones ambicotales.
Generador de bumodad empleadoc

Generador de bumodsd rdmeno de seric 9605069 y chligo MTI001,

Patwones de modada de la tomperatura v la bumodiad:

Terméenetro dgital sdemero do seric §759-024.2227, obdigo MT11/04 con las resistoncias
termomdéaricas de platino ndmeros do sene 1896773, y 2082111,

Higréemetro pusto de rocio simero de sene 9241217, cOfigo MTEW0L, justo con ¢l
Mukimetro digital ndmero de serie 4591274, cddigo MT16201,

Los patrones ¢ instrumentos empleados en b calibrackin tienon garantizada su trazabilidad
a wnavds & Labormtonos reconocidos por ENAC w otra estided & EA (Europesn
cooperation for Accrediation).

Presdn smosfinca: 963 sshar,
Temperatura de reforoacia (2) ¢ 2) °C
Humodad selativac (50 +20) %le.

<z’
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(v

%o’-?oon SGS
mmoo rork ENAC

=7

‘st

MU CERTAMCADG N st O e

< x L 3 x

15,1 150 01 0,84
29 20 0,1 0,54
25 90 05 0,84
230 20 00 0,54

10,3
496
A
$0,0

Se adjents esquens de calibeacide, justo con b documentacidn ded Cenificado de
Calbracsdn.

Correccidn; cantidiad 3 sumee algebraicamente a la loctura del nstrumento para obtener o
walor verdadero

Las incertidambros expandidas de modida s¢ han obtomado medtipbcando ks incertidumbre
tipica de modicidn por el factor de cobertura & ~ 2 gue, para una distnbucidn normad
comesponde 3 wna prodebilidad de codermura de aprovmadamente el 95%. La
wcortidumbre tipica de medida & ha determinado conformse al docussento EA4A2

Los valoees ¢ incemdumibess signados commespoaden al momento de la medida, no
considerindoss & ostabilidad del instrumento a asds argo plxeo,

Low resnliudes gue se nlicum se reflevem. exchas ok W om0 e
Mvads of Labaranwio, sl como v bedioo en of aparvads corespondivnse y cobbrad en b

condiciomer oot on of presemiv docwmensio
G2
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